Wyprowadzenie przewodow
na poziom parteru
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Legenda:

CSP Centrala sygnalizacji pozaru
Czujka termiczna
Wielosensorowa czujka dymu i ciepta O2T
A Wielosensorowa czujka dymu i ciepta O*T
. X
[ komunikowana za pomocg fal radiowych

Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczny ostrzegacz pozarowy

Zasilacz do systemow ppoz.

&

komunikowany za pomoca fal radiowych

| A E"’JE

ze wskaznikiem zadziatania

Wielosensorowa czujka dymu i ciepta O*T

Modut wejs¢ wyjs¢ 4/2 EBK

Radiotransponder

Liniowa czujka dymu

Czujka dymu zasysajaca

Ochronnik przepigciowy 2x36 V

Ochronnik przepigciowy 2x150 V

(2]
m
—

Interfejs integracyjny dwukierunkowy SEI

wym. min. wys: 10 cm, szer: 6cm

Puszka montazowa PT z szyng TH, mont. pod sufitem|

, gk7cm
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Sygnalizator optyczno-akustyczny

——  ZASILANIE SYGNALIZATOROW AKUSTYCZNYCH

—— RURA INSTALACYJNA SZTYWNA,
PROWADZIC POD STROPEM, FI 22mm
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/\ IMEKA - Spétka z ograniczong
IMIEA odpowiedzialnoscia Sp. K.
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NAZWA INVESTYZJI

Przebudowa systemu sygnalizac i pozaru dla obiektu Potacu Mysliwskiego w Promnicach.
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43-200 Pszczyna dz. nr 46/11, 47/11, 425/2

RYSUNEK NR: SPECJALNDSG: SKALA DATA

1E404 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 150 [ews-07

NAZWA RYSUNKU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE.SSP STAUNIA 1T PIETRO
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